
令和４年度　浄水の水質検査結果（３月９日臨時検査分）
採水日　令和５年３月９日

宗岡浄水場 上宗岡末端局 下宗岡末端局 大原浄水場 第二福祉ｾﾝﾀｰ 幸町末端局

101 アンチモン及びその化合物 0.02mg/ℓ以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

102 ウラン及びその化合物 0.002mg/ℓ以下（暫定） 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満

103 ニッケル及びその化合物 0.02mg/ℓ以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

105 1,2-ジクロロエタン 0.004mg/ℓ以下 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

108 トルエン 0.4mg/ℓ以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

109 フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） 0.08mg/ℓ以下 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

113 ジクロロアセトニトリル 0.01mg/ℓ以下（暫定） 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002

114 抱水クロラール 0.02mg/ℓ以下（暫定） 0.002 0.003 0.003 0.002 0.002 0.003

116 残留塩素 1mg/ℓ以下 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4

117 カルシウム・マグネシウム等（硬度） 10～100mg/ℓ 76.1 75.5 76.0 89.7 75.9 86.4

118 マンガン及びその化合物 0.01mg/ℓ以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

119 遊離炭酸 20mg/ℓ以下 7.2 6.8 6.9 6.9 6.5 6.5

120 1,1,1-トリクロロエタン 0.3mg/ℓ以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

121 メチル-ｔ-ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） 0.02mg/ℓ以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

122 有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量） 3mg/ℓ以下 0.9 1.0 0.9 1.2 1.0 1.3

123 臭気強度（TON） 3以下 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

124 蒸発残留物 30～200mg/ℓ以下 164 167 162 186 164 184

125 濁度 1度以下 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

126 ｐH値 7.5程度 7.0 7.0 7.1 7.1 7.1 7.1

127 腐食性（ランゲリア指数）  -1以上0に近づける -1.5 -1.5 -1.4 -1.3 -1.5 -1.3

128 従属栄養細菌 2000個/ｍℓ以下（暫定） 0 0 0 6 1 2

129 1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/ℓ以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

130 アルミニウム及びその化合物 0.1mg/ℓ以下 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 0.01未満

131 PFOS及びPFOA 0.00005mg/ℓ以下（暫定） 0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満

採水地区及び検査結果
水質管理目標設定項目 水質目標値


